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ПАСПОРТ 
ГИДРОТЕСТЕР ПОЖАРНЫХ КРАНОВ УПВПВ-50/65 

 

 
 

Настоящий паспорт является документом, удостоверяющим гарантированные 

предприятием-производителем основные параметры и характеристики изделия, и 

распространяется на гидротестер пожарных кранов УПВПВ-50 (в дальнейшем – «гидротестер»). 

 

1. Общие сведения и указания. 

1.1. Гидротестер предназначен для определения давления и расхода воды во внутреннем 

противопожарном водопроводе. 

1.2. Диапазон рабочего давление в сети водопровода от 4,5 до 10,0 атм. 

1.2.1. Максимально допустимое давление в сети водопровода 16,0 атм. 

1.3. Технические характеристики: 

1.3.1. Общая длина- не боле1000мм; 

1.3.2. Длина шланга -не более 800мм; 

1.3.3 Манометр – 0-16 атм. 

 

2. Указания по применению. 

 

2.1. Использовать прибор следует согласно «Методике испытаний внутреннего 

противопожарного водопровода», разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС России. 2005 г. 

2.2. Изделие допускается применять в любое время года при температуре окружающей среды 

не ниже плюс 5 С. 

3. Комплектность: 

4.1 В комплект гидротестера входит: 

 - Гидротестер в сборе – 1шт; 

 - Манометр -0-16 атм. с паспортом – 1шт; 

 - Головка-заглушка ГЗ-50 – 1шт; 

 - Сумка – 1шт; 

 - Паспорт-инструкция по применению -1 экз. 

    Дополнительно по согласованию с заказчиком гидротестер УПВПВ 50/65 может быть 

укомплектован: 

- головка переходная ГП 50х65; 

 - ключ рожковый односторонний 36; 

 - универсальный ключ пожарного К-80; 

 - маховик для открывания вентилей ПК; 

 - мерная ёмкость. 

 

4. Возможные неисправности и методы их устранения. 

5.1. При необходимости манометр подвергается текущему ремонту силами обслуживающего 

персонала и ремонтной службы эксплуатирующей организации;  

5.2. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице. 

 

Наименование неисправности 

и внешнее проявление 

Вероятная причина Метод устранения (ремонта) 

1.Стрелка стоит неподвижно 

как при спаде давления, так и 

при его повышении 

Засорился канал штуцера или 

подводящая магистраль. 

Прочистить канал штуцера и 

продуть подводящую 

магистраль 

2. Манометр не держит 

давление 

1.Негермитичность в месте 

соединений манометра с 

объектом 

1.Заменить уплотнительную 

прокладку и затянуть штуцер 

гаечным ключом 

2.Негермитичность мест 

пайки пружины к держателю 

и наконечнику 

2.Произвести подпайку мест 

не герметичности  припоем 

ПОС 40 ГОСТ 21031-78 

3. Показания манометра не 

соответствуют истинным 

значениям измеряемой 

величины 

Нарушена регулировка Произвести регулировку по 

давлению. При плавном 

повышении давления от нуля 

до максимально рабочего 

давления. 

   

4. Течи в местах соединений 

узлов и деталей гидротестера 

Негерметичность в месте 

соединений 

Заменить уплотнение либо 

прокладку, затянуть 

соединение  

Примечание: При регулировке манометра должны применяться слесарно-монтажный 

инструмент по ГОСТ 17199-88Е и оборудование, указанное в МИ 2124-90 

 

5.Дополнительно 

5.1. Устройство позволяет провести проверки внутреннего противопожарного водопровода 

(ВПВ) на работоспособность, в том числе: 

    - на исправность клапанов пожарных кранов; 

    - на водоотдачу. 
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5.2. Устройство УПВПВ 50/65: 

   - при испытаниях не оказывают влияния на гидравлические характеристики внутреннего 

противопожарного водопровода и применение в расчетах не учитывается. 

  - не являются измерительными приборами и не подлежат периодической поверке. 

  - могут размещаться между клапаном пожарного крана и пожарным рукавом или между 

пожарным рукавом и пожарным стволом. Выбор места размещения устройства определяет 

испытатель в зависимости от вида испытаний и удобства их проведения. 

5.3. Порядок проведения испытаний и оформление результатов изложены в «Методике 

испытаний внутреннего противопожарного водопровода», разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС 

России. 

6. Правила хранения и транспортировки 

6.1. Хранение прибора должно соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69. Воздух 

в помещении для хранения прибора не должен содержать примесей паров и газов, вызывающих 

коррозию деталей прибора. 

6.2. Условия транспортировки прибора должно соответствовать условиям хранения 6 по ГОСТ 

15150-69 

7.Свидетельство о приёмке. 

7.1. Гидротестер пожарных кранов изготавливается в соответствии с техническими условиями 

28.99.39-014.28635616.2021 ТУ.  ТУ  разработаны в соответствии с требованиями документа 

«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» от 25 апреля 2012 года, 

утвержденным правительством РФ. 

7.2. Согласно Постановления Правительства РФ от 01.12.2009 «Об утверждении перечня 

продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности», 

Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» и Перечня средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, на 

которые распространяются требования технического регламента Евразийского 

экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017), прибор обязательной сертификации не подлежит. 

7.3.Гидротестер пожарных кранов УПВПВ-50/65 соответствует требованиям технических 

условий  28.99.39-014-28635616-2021 ТУ и признан годным к эксплуатации.  

 

8.Гарантии изготовителя. 

 

8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества гидротестера требованиям 

технических условий 23.99.19-014.28635616.2021 ТУ при соблюдении потребителем условий и 

правил эксплуатации, хранения и транспортирования. 

8.2 Гарантийный срок эксплуатации гидротестеров -12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при 

условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования и 

монтажа согласно ГОСТ 2405-88 

 8.3. Гидротестер, имеющий механические повреждения корпуса, стекла, шкалы и т.д., 

вызванные несоблюдением правил монтажа и эксплуатации, гарантийному обслуживанию не 

подлежат. 

8.4 Гарантия предприятия-изготовителя не распространяется на манометр. По вопросам его 

гарантийного обслуживания следует обращаться на завод-изготовитель. 

 

 

М.П. __________________________________________________________   
 Личные подписи или оттиски личных клейм ответственных за приёмку 

            

Дата выпуска _______________________________________________ 


